
 

 

 

Memorial descritivo 

 

Local: Itapagipe-MG. 

Obra: Iluminação Praça Hipólita de Queiroz – Bairro Juca Menezes. 

 

 

Descrição: O serviço deverá ser realizado por empresa devidamente habilitada para 
realizar serviços de eletricidade de acordo com as NBR (Normas Brasileiras) 
necessárias. 

O serviço terá como ponto inicial a retirada dos postes e das luminárias, assim como 
suas bases de fixações em concreto já existentes. O material retirado deverá ser 
entregue em local determinado pela prefeitura.  
 

Após, será finalizada a escavação para implantação do novo poste de engastar com 
profundidade de 40 cm.  

Antes da implantação do poste, é realizada a montagem da luminária no mesmo, 
utilizando o eletroduto flexível corrugado de PVC ¾” para a saída da fiação 2,5mm 
com isolação HEPR e conectando a luminária e a fiação com conectores Sindal de 
6mm. A implantação do poste se dará com concreto com FCK 15 MPA. 

Realizada a implantação e cura do concreto, é feita a conexão da fiação do poste com 
a fiação do circuito já existente por meio de conector de pressão bimetálico modelo 
perfuração. 
 
Haverá a troca do sistema de acionamento antigo por um novo. O relé novo deverá ser 
bivolt, 1800 VA e base. Sua conexão na rede será feita com sindal 6MM. 
 
Finalizando com o acionamento dos circuitos e testes de funcionamento das 
luminárias. 
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