Memorial descritivo

Local: Itapagipe-MG.
Obra: lluminacéo Praga Matriz — Bairro Centro

Descricao: O servico devera ser realizado por empresa devidamente habilitada para
realizar servicos de eletricidade de acordo com as NBR (Normas Brasileiras)
necessarias.

O servico terd como ponto inicial a retirada das luminarias, e toda a fiacdo e conexao
existentes. O material retirado devera ser entregue em local determinado pela
prefeitura.

Apbs, sera realizada a montagem das luminarias de 96W LED SMD com nivel de
protecdo IP66 e no minimo 14.000 limens de fluxo luminoso e a conexdo dos relés
bivolt, 1800 VA na base da luminéria. A fixacdo das luminarias nos postes se dara por
meio de suporte para quatro luminarias com angulo de 5 graus.

Sera realizada toda a substituicdo da fiagdo existente no poste por fio 2,5mm néo
halogenado isolamento HEPR. A montagem da luminéria na fiagdo do poste se dara
com conectores sindal de 6mm.

Realizada a montagem, é feita a conexdo da fiagdo do poste com a fiagdo do circuito
ja existente por meio de conector de pressdo bimetalico modelo perfuracao.

Finalizando com o acionamento dos circuitos e testes de funcionamento das
luminérias.

Itapagipe-MG, 27 de agosto de 2020,

Rodolfo Costa Agreli
Secretario Municipal de Obras

Engenheiro Civil
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